Biatystok, /[ .03.2022 .

KOMUNIKAT

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku, informuje,
ze w wodzie pobranej do badania dnia 08.02.2022 r. ze stacji uzdatniania wody
w Surazu zaopatrujacego miejscowosci: Doktorce, Koncowizna, Kowale,
Lesznia, Rynki, Suraz, Sredzinskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susty,
Zimnochy Swie;chy, Baranki, Reki, Chodory, Dotki, Czaczki Mate, Czaczki
Wielkie stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- chlorkéw — 771 mg/1

W wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi warto$¢ chlorkow w wodzie
uzdatnionej nie powinna przekraczaé 250 mg/1.

Trwaja dziatania naprawcze majgce na celu przywrocenie jakos$¢ wody
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przekroczona wartos¢ chlorkow w wodzie wplywa na pogorszenie jej
wlasciwosci organoleptyczne (pogarsza smak wody). Nie stwarza jednak
zagrozenia dla zdrowia konsumentéw, a woda moze by¢é wykorzystywana do
celéw spozywczych.

Informacja obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.




