PENSTWOWY POWIATOWY
KTOR SANITARNY W E1ALYMSTOKU

»V.-

5062 Batet, i Worsssusa STA Bialystok.({/.03.2024 1.

KOMUNIKAT

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialvmstoku informuje. e
w badaniu jakosci wody pobranej dnia 27.02.2024 r. z wodociggu lgnatki Osiedle
zaopatrujacego miejscowosc lgnatki Osiedle stwierdzono przekroczenie normaty wow
higienicznych w zakresie ogélnej liczby mikroorganizméw w 22°C po 72 h w | ml
wody w ilosci powyzej 300 jtk/Iml,

Zgodnic 7z Rozporzadzeniem  Ministra  Zdrowia 7 dnia  07.12.2017 .
wosprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz.
2294) ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C po 72 h w kranie konsumenta nie
powinna przekraczac¢ 200 jik/Iml.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresic ogdlnej liczby mikroorganizmow
w22°C po 72 h nie stwarza istolnego zagrozenia dla konsumentow., Wode
przeznaczong do spozycia i przygotowywania posilkow dla niemowlat i dzieci do lat
2. 050b ze znacznie obnizong odporno$cia (np. transplantacje. chemioterapia. chorych
na AIDS). kapieli noworodkow. mycia zebow. mycia owocdw i warzyw spozywanych
Na SUrowo oraz mycia naczyn nalezy gotowaé¢ minimum 2 minuty. a nastepnic bez
ewaltownego schladzania pozostawic¢ do ostudzenia.

Trwaja prace napraweze majgce na celu przywrocenie jakosei wody spelniajacej
wymagania  zalecane rozporzgdzeniem  Ministra  Zdrowia 2 dnia 07.12.2017r.
Wosprawie jakosei wody przeznaczonej do spozyveia przez ludzi (Dz U. z 2017r.
poz. 2294).

Informacja obowiazuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2min
A N )
| | |
r llwe
N 1
'\____"_“___,___J/jﬁ N\ .:9 \___...m_._..._.._.i Q_-*_*--— — . ;J

ZASTEPCA E"J""A"J'T'-“"l'b o
PowiaThlvEs r'_}WE"C'

INSPEKTORA L \NITAR .
A AR
w 8I:‘T§"| stoky INEGO

1

ﬂ,"?'.‘.?):ufr! i“/!t u;_|‘1,-|”,”£,

|



