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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku informuje. 7e
W badaniu jakosci wody pobranej dnia 27.02.2024 r. z wodociagu Kleosin
zaopatrujacego micjscowosci: Horodniany. Hryniewicze. Ignatki. Kleosin. Kolonia
Koplany. Ksiezyno. Kolonia Ksigzyno. Olmonty. Srodlesie. Izabelin stwierdzono
przekroczenie normatywow higienicznych w zakresie: manganu - 80 pe/l. metnosci —
1.9 NTU oraz ogélnej liczby mikroorganizmow w 22°C po 72 h w | ml wody
w ilosei 230 jtk/Iml.

Zgodnie z  Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia 2z dnia  07.12.2017 r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz.
2294) zaleca sig. aby mangan nie przekraczal 50 pg/l. metno$é nie powinna
przekracza¢ 1 NTU. ogélna liczba mikroorganizméow w 22°C  po 72 h w kranie
konsumenta nie powinna przekraczaé 200 jik/1ml.

Powyzsze wartosci manganu oraz metnosci jak wyrej wplywaja na pogorszenie
wlasciwosei  organoleptycznych  wody (pogarszaja  wvelad i smak wody).
Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogélnej liczby mikroorganizmow
w 22°C po 72 h nie stwarza istolnego zagrozenia dla konsumentow. Wode
przeznaczong do spozycia i przygotowywania posilkow dla niemowlat i dzieci
do lat 2. 0sob ze znacznie obnizong odpornoécia (np. transplantacje. chemioterapia.
chorych na AIDS). kapieli noworodkow. mycia zebow. mycia owocow i Warzyw
spozywanych na surowo oraz mycia naczvi nalezy gotowaé¢ minimum 2 minuty.
a nastepnie bez gwaltownego schladzania pozostawic do ostudzenia.

Trwaja prace naprawcze majace na celu przywrocenie jakosci wody spelniajacej
wymagania zalecane rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r.
W sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 7 2017r.
poz. 2294),

Informacja obowiazuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.,
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